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[bookmark: _GoBack]El Hotel Arenal Springs Resort & Spa no reutiliza aguas residuales ya que estamos en una zona de mucha lluvia pero si le damos el tratamiento adecuado y la enviamos a un drenaje. 

Ver libros de Excel.    PG-GA-03_PGIR Líquidos
Análisis de Agua del Biodigestor.
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Teléfono: 4702-1862 
Email: analisis@labcencr.com 


Alajuela, Río Segundo, Bodegas Terrum #11 
 


 


RESULTADO DE ANÁLISIS QUÍMICO 


N° Reporte: A031-01 Fecha de Reporte: 02 de abril, 2018 
 
INFORMACIÓN DEL CLIENTE 


 


Nombre del Cliente: Hotel Arenal Springs Resort & SPA 
Solicitante: Greivin Arredondo Teléfono: 2479-1212 
Dirección: Alajuela, San Carlos, La Fortuna, detrás del Hotel Volcano Lodge 
 
INFORMACIÓN DEL MUESTREO 


Muestreado por LABCEN Fecha de muestreo: 23/03/2018 Fecha de Ingreso: 24/03/2018 
D. Alvarez Hora de Inicio: 10:00 am Hora Final: 12:00 pm 


 


IDENTIFICACIÓN 
DE MUESTRA 


DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 


A031-01 


Muestreo: Compuesto de 2 horas, 5 submuestras de 500 mL cada 30 minutos 


Punto de Muestreo: Efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 


Punto de Vertido: Reuso Tipo 1 


 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS SOLICITADOS 


 


Análisis 
Muestra  
A031-01 


Procedimiento 


pH 6,39 ± 0,04 LBCN-PA-09 


Temperatura, °C 28,4 ± 0,2 LBCN-PA-14 


Sólidos Suspendidos Totales, mg/L 27 ± 5,0 LBCN-PA-01 


Sólidos Sedimentables, ml/L MENOR A 0,2 LBCN-PA-02 


Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), mg/L 48 ± 3,0 LBCN-PA-08 


Demanda Química de Oxígeno (DQO), mg/L 112 ± 5,0 LBCN-PA-10 


Grasas y Aceite, mg/L 5 ± 1,0 LBCN-PA-12 


Sustancia Activas al Azul de Metileno, mg/L 3,1 ± 0,3 LBCN-PA-14 


Caudal, m3/día 58 LBCN-PA-15 
Observaciones 


• Referencia: métodos de análisis STANDART METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 


WASTEWATER 23nd 2017. 


• Permiso Sanitario de Funcionamiento: 0068-2018, rige del 29/01/2018 al 29/01/2020. 


 


 


 


____________________________ 


Alberto Ramos Olmos 


N.I. CQCR 2649 



mailto:analisis@labcencr.com
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